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1. Nicho de concreto armado con muros y losa de 7.5 cm de espesor, acabado martelinado fino por el

exterior según muestra aprobada en obra.

2. Interior del nicho de concreto con acabado aparente.

3. Huecos para ventilación en muros laterales a base de 6 tubos ahogados de PVC de 2" Ø, de 7.5 cm

de longitud y separaciones a eje de 10.0 cm.

4. Bordes del nicho con chaflán de 1/2" a 45°, acabado martelinado fino.

5. Tubo conduit de acero galvanizado tipo pesado de 35 mm Ø marca JUPITER o similar en calidad.

6. Curva conduit de acero galvanizado tipo pesado de 35 mm Ø.

7. Cople unión de aluminio libre de cobre con rosca interior de 35 mm Ø marca CH DOMEX o similar en

calidad.

8. Contratuerca y monitor de acero galvanizado de 35 mm Ø marca COMERCIAL ELECTRICA o similar

en calidad.

9. Hueco de preparación para el paso de tuberia conduit, a base de tubo ahogado de PVC de 2" Ø y

10.0 cm de longitud, verificar posición en base a salidas del tablero de control.

10. Tablero de control para aereador marca OTTERBINE con timer, carcasa de acero con pintura

electrostática color gris, protección NEMA 3R, de 46.0 cm de altura por 31.0 cm de ancho y 18.0 cm de

profundidad (ver hoja técnica del fabricante).

11. Base para tablero en triplay de 2ª de 55 x 40 cm y 19 mm de espesor, con fijaciones al muro a base

de taquetes y pijas para madera.

12. Puerta metálica de dos hojas a base de marcos de APS, bastidor tubular cuadrado y forro de

lamina negra (ver detalle).

13. Terreno natural conformado y nivelado.

14. Relleno de tepetate compactado al 90 % Proctor.

15. Plantilla de concreto pobre con un f´c = 100 kg/cm2 de 5.0 cm

de espesor.
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PARQUE CENTRAL, AV. TECNOLÓGICO S/N, 32528
CIUDAD JUÁREZ, JUÁREZ, CHIHUAHUA

31° 41' 16.57" N
106° 25' 21.02" O
ALTITUD 1,134 MSNM
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No DEL PLANO:

CLAVE:

ARQ. JOSUÉ ALAN FLORES HERNANDEZ

C

2 3 4 5 6

NOMBRE DEL PROYECTO:

UBICACION:

DIMENSIONES:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

TERRENO:
CONSTRUCCION (EDIFICACION):

1 3 3+2

TABLA A.1 DETERMINACION DEL RIESGO DE INCENDIO
CONCEPTO RIESGO DE INCENDIO

ORDINARIO ALTO

MENOR A 3,000 IGUAL O MAYOR
DE 3,000

POR TANTO, EL RIESGO ES:

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

EN m2

N1
NORTE Y VIENTOS DOMINANTES: SIMBOLOGIA:

CONSTRUCCION (AMPLIACION)

MARCO LEGAL Y NORMATIVO:NOTAS GENERALES: NOTAS ESPECIFICAS:

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO:

PROTECCION CIVIL:

NOMBRE DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA
D.R.O. XXXXCEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX

NOMBRE DEL PERITO RESPONSABLE DE LA ESTRUCTURA
D.R.O. XXXXCEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX

CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:

NOMBRE DEL PERITO DE INSTALACION ELECTRICA
CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX

PERITO DE INSTALACION ELECTRICA:

NOMBRE DEL PERITO CORRESPONSABLE ARQUIT.
D.R.O. XXXXCEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX

CORRESPONSABLE ARQUITECTONICO:

U.V.I. XXXX

CONSTRUCCION (DEMOLICIONES):
CONSTRUCCION (OBRAS EXTERIORES):

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA:

NOMBRE DEL PERITO DE INSTALACION DE GAS
CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX

PERITO DE INSTALACION DE GAS:

AUTORIZACIÓN DEL SOLICITANTE:

226,998.46 m2
000.00 m2

ORDINARIO

000.00 m2
000.00 m2
000.00 m2

N
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EO
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EN METROS
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